
COPA

A=11,05 m²

WC FEM

A=4,43 m²

WC MASC

A=4,43 m²

ALMOXAR.

A=4,81 m²

ESTERILIZAÇÃO

A=6,00 m²

SALA DE

ESPURGO

A=6,04 m²

PROCEDIMENTO

A=8,78 m²

CONSULTÓRIO

ODONTOLÓGICO

A=13,71 m²

WC ODONTO

A=6,35 m²

CIRCULAÇÃO

A=90,18 m²

SALA DE VACINAS

A=7,22 m²

SALA DE VACINAS

A=8,73 m²

WC

A=1,70 m²

DEPÓSITO

A=1,70 m²

RECEPÇÃO

A=9,76 m²

CONSULTÓRIO

ENFERMAGEM

A=10,94 m²

WC

A=2,44 m²

IMUNIZAÇÃO

A=9,41 m²

WC MASC

A=3,66 m²

WC FEM

A=3,01 m²

SALA DE

ESPERA

A=3,66 m²
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A=13,71 m²
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SALA DE
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JANEIRO / 2022

ENDEREÇO DA OBRA:

ESCALA PRANCHA: DESENHO:

DATA:

PRANCHA:

CONTEÚDO:

CLIENTE:

1/75

CONSTRUÇÃO

CALCULO

APROVO PM -

SAÚDE

PROPRIETÁRIO

ARQUITETO

CREA

ARQUITETO

DEMOLIÇÃO

PLANTA EXISTENTE

REFORMA DA UBS DO TRIÂNGULO NO

MUNICÍPIO DE MARCO - CEARÁ

PROJETO EXECUTIVO

SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

BAIRRO TRIÂNGULO - MARCO-CE

OBRA:

DEMOLIR

FOLHA:
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ODONTOLOGIA

 A=15,55 m²

COPA

A=11,05 m²

WC FEM

A=4,43 m²

WC MASC

A=4,43 m²

ALMOXAR.

A=4,81 m²

ESTERILIZAÇÃO

A=6,00 m²

SALA DE

ESPURGO

A=6,04 m²

PROCEDIMENTO

A=8,78 m²

SALA DE REUNIÃO

        A=13,71 m²

WC A=6,35 m²
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  A=10,24 m²

SALA DE VACINAS
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          SALA
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    WC
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A=2,44 m²

IMUNIZAÇÃO

  A=9,41 m²

WC MASC

A=3,66 m²

WC FEM

A=3,01 m²

SALA DE
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-

TELHA CERÂMICA COLONIAL E LAJE

REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO 32x62cm

(32HDA15) ACETINADA h=1,29m

2-

REVESTIMENTO CERÂMICO BANHEIROS 46x46cm

LEGENDA:

1-PISO INDUSTRIAL

2

PINTURA PAREDES:

1-PINTURA INTERNA TEXTURA BRANCO

GELO FORTCOLOR

TETO:

1-
LAJE

2-

PISO CERÂMICO CERBRAS QUARTZO

BEGE PEI 4-46X46

PINTURA EXTERNA TEXTURADO BRANCO

GELO FORTCOLOR
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ENDEREÇO DA OBRA:

ESCALA PRANCHA: DESENHO:

DATA:

PRANCHA:

CONTEÚDO:

CLIENTE:

1/100

CONSTRUÇÃO

CALCULO

APROVO PM -

SAÚDE

PROPRIETÁRIO

ARQUITETO

CREA

ARQUITETO

ARQUITETÔNICO

LAYOUT

PROJETO EXECUTIVO

SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA

MUNICÍPIO DE MARCO - CE

OBRA:

COBERTA

FOLHA:

A1

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FACHADA

CORTES

REFORMA DA UBS DO TRIÂNGULO NO

MUNICÍPIO DE MARCO - CEARÁ

BAIRRO TRIÂNGULO - MARCO-CE

 ÁREAS(m²)

UBS
381,47m²

355,16m²

381,47m²

ÁREA CONSTRUÍDA

RESUMO DA

BLOQUETE

COBERTA

ÁREA CONSTRUÍDA

TOTAL : 736,63m²

EDIFICAÇÃO

JANEIRO / 2022
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ODONTOLOGIA

 A=15,55 m²

COPA

A=11,05 m²

WC FEM

A=4,43 m²

WC MASC

A=4,43 m²

ALMOXAR.

A=4,81 m²

ESTERILIZAÇÃO

A=6,00 m²

SALA DE

ESPURGO

A=6,04 m²

PROCEDIMENTO

A=8,78 m²

SALA DE REUNIÃO

        A=13,71 m²

WC A=6,35 m²

CIRCULAÇÃO

  A=10,24 m²

SALA DE VACINAS

       A=10,00 m²

          SALA

       A=8,73 m²

    WC

A=1,70 m²

DEPÓSITO

A=1,70 m²

CONSULTÓRIO

ENFERMAGEM

   A=10,94 m²

     WC

A=2,44 m²

IMUNIZAÇÃO

  A=9,41 m²
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A=3,66 m²
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SALA DE

ESPERA

A=3,66 m²
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CIRCULAÇÃO

  A=16,36 m²
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ALT (m) PEIT (m)

TIPO DESCRIÇÃO
CÓDIGO

QUADRO DE ESQUADRIAS

---
3.00 2.20

---
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PORTAS
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QUANT.
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P1 ABRIR

PORTA DE ALUMINIO

22

---
4.00

3.00
P4 CORRER 01

PORTÃO NYLOFOR

JANELA DE RECEPÇÃO

PISO:

-

TELHA CERÂMICA COLONIAL E LAJE

REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO 32x62cm

(32HDA15) ACETINADA h=1,29m

2-

REVESTIMENTO CERÂMICO BANHEIROS 46x46cm

LEGENDA:

1-PISO INDUSTRIAL

2

PINTURA PAREDES:

1-
PINTURA INTERNA TEXTURA BRANCO

GELO FORTCOLOR

TETO:

1-
LAJE

2
-

PISO CERÂMICO CERBRAS QUARTZO

BEGE PEI 4-46X46

PINTURA EXTERNA TEXTURADO BRANCO

GELO FORTCOLOR

REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO 32x62cm

(32A10) BRILHANTE h=1,29m

3-
PINTURA INTERNA TEXTURA BRANCO

GELO FORTCOLOR

3- TELHA CERÂMICA COLONIAL

03/08

ENDEREÇO DA OBRA:

ESCALA PRANCHA: DESENHO:

DATA:

PRANCHA:

CONTEÚDO:

CLIENTE:

1/75

CONSTRUÇÃO

CALCULO

APROVO PM -

SAÚDE

PROPRIETÁRIO

ARQUITETO

CREA

ARQUITETO

ARQUITETÔNICO

LAYOUT

PROJETO EXECUTIVO

SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA

MUNICÍPIO DE MARCO-CE

OBRA:

FOLHA:

A1

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

 ÁREAS(m²)

UBS
381,47m²

355,16m²

381,47m²

ÁREA CONSTRUÍDA

RESUMO DA

BLOQUETE

COBERTA

ÁREA CONSTRUÍDA

TOTAL : 736,63m²

EDIFICAÇÃO

REFORMA DA UBS DO TRIÂNGULO NO

MUNICÍPIO DE MARCO - CEARÁ

BAIRRO TRIÂNGULO - MARCO-CE

JANEIRO / 2022
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ODONTOLOGIA

 A=15,55 m²

COPA

A=11,05 m²

WC FEM

A=4,43 m²

WC MASC

A=4,43 m²

ALMOXAR.

A=4,81 m²

ESTERILIZAÇÃO

A=6,00 m²

SALA DE

ESPURGO

A=6,04 m²

PROCEDIMENTO

A=8,78 m²

SALA DE REUNIÃO

        A=13,71 m²

WC A=6,35 m²

CIRCULAÇÃO

  A=10,24 m²

SALA DE VACINAS

       A=10,00 m²

          SALA

       A=8,73 m²

    WC

A=1,70 m²

DEPÓSITO

A=1,70 m²

CONSULTÓRIO

ENFERMAGEM

   A=10,94 m²

     WC

A=2,44 m²

IMUNIZAÇÃO

  A=9,41 m²

WC MASC

A=3,66 m²

WC FEM

A=3,01 m²

SALA DE

ESPERA

A=3,66 m²

COBOGÓ

COBOGÓ

C
O
B
O
G
Ó

C
O
B
O
G
Ó

SALA DE ESPERA

      A=44,39 m²

   CIRCULAÇÃO

     A=33,96 m²
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A
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m
²

L I X O

      ENTRADA

      A=10,60 m²

OBSERVAÇÃO

    A=22,79 m²

      GARAGEM

 A=48,00m²

QD1

QD2

MED

VEM DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA ENEL

ALIMENTAÇÃO/TOMADAS

PLANTA BAIXA

Escala   1:75
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04/08

ENDEREÇO DA OBRA:

ESCALA PRANCHA: DESENHO:

DATA:

PRANCHA:

CONTEÚDO:

CLIENTE:

1/75

CONSTRUÇÃO

CALCULO

APROVO PM -

SAÚDE

PROPRIETÁRIO

ARQUITETO

CREA

ARQUITETO

ELÉTRICO

PONTOS TOMADAS

PROJETO EXECUTIVO

SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA

MUNICÍPIO DE MARCO-CE

OBRA:

FOLHA:

A1

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

OBSERVAÇÕES

LEGENDA PONTOS ELÉTRICOS

REFORMA DA UBS DO TRIÂNGULO NO

MUNICÍPIO DE MARCO - CEARÁ

BAIRRO TRIÂNGULO - MARCO-CE

JANEIRO / 2022
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ODONTOLOGIA

 A=15,55 m²

COPA

A=11,05 m²

WC FEM

A=4,43 m²

WC MASC

A=4,43 m²

ALMOXAR.

A=4,81 m²

ESTERILIZAÇÃO

A=6,00 m²

SALA DE

ESPURGO

A=6,04 m²

PROCEDIMENTO

A=8,78 m²

SALA DE REUNIÃO

        A=13,71 m²

WC A=6,35 m²

CIRCULAÇÃO

  A=10,24 m²

SALA DE VACINAS

       A=10,00 m²

          SALA

       A=8,73 m²

    WC

A=1,70 m²

DEPÓSITO

A=1,70 m²

CONSULTÓRIO

ENFERMAGEM

   A=10,94 m²

     WC

A=2,44 m²

IMUNIZAÇÃO

  A=9,41 m²

WC MASC

A=3,66 m²

WC FEM

A=3,01 m²

SALA DE

ESPERA

A=3,66 m²

COBOGÓ

COBOGÓ

C
O
B
O
G
Ó

C
O
B
O
G
Ó

SALA DE ESPERA

      A=44,39 m²

   CIRCULAÇÃO

     A=33,96 m²
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L I X O

      ENTRADA

      A=10,60 m²

OBSERVAÇÃO

    A=22,79 m²

      GARAGEM

 A=48,00m²

QD1

QD2

MED

VEM DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA ENEL

ILUMINAÇÃO

PLANTA BAIXA

Escala   1:75

REFLETOR

REFLETOR

REFLETOR

REFLETOR

REFLETOR

REFLETOR

05/08

ENDEREÇO DA OBRA:

ESCALA PRANCHA: DESENHO:

DATA:

PRANCHA:

CONTEÚDO:

CLIENTE:

1/75

CONSTRUÇÃO

CALCULO

APROVO PM -

SAÚDE

PROPRIETÁRIO

ARQUITETO

CREA

ARQUITETO

ELÉTRICO

PROJETO EXECUTIVO

SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA

MUNICÍPIO DE MARCO-CE

OBRA:

PONTOS ILUMINAÇÃO

FOLHA:

A1

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

OBSERVAÇÕES

LEGENDA PONTOS ELÉTRICOS

REFORMA DA UBS DO TRIÂNGULO NO

MUNICÍPIO DE MARCO - CEARÁ

BAIRRO TRIÂNGULO - MARCO-CE

JANEIRO / 2022
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ODONTOLOGIA

 A=15,55 m²

COPA

A=11,05 m²

WC FEM

A=4,43 m²

WC MASC

A=4,43 m²

ALMOXAR.

A=4,81 m²

ESTERILIZAÇÃO

A=6,00 m²

SALA DE

ESPURGO

A=6,04 m²

PROCEDIMENTO

A=8,78 m²

SALA DE REUNIÃO

        A=13,71 m²

WC A=6,35 m²

CIRCULAÇÃO

  A=10,24 m²

SALA DE VACINAS

       A=10,00 m²

          SALA

       A=8,73 m²

    WC

A=1,70 m²

DEPÓSITO

A=1,70 m²

CONSULTÓRIO

ENFERMAGEM

   A=10,94 m²

     WC

A=2,44 m²

IMUNIZAÇÃO

  A=9,41 m²

WC MASC

A=3,66 m²

WC FEM

A=3,01 m²

SALA DE

ESPERA

A=3,66 m²

COBOGÓ

COBOGÓ

C
O
B
O
G
Ó

C
O
B
O
G
Ó

SALA DE ESPERA

      A=44,39 m²

   CIRCULAÇÃO

     A=33,96 m²
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m
²

L I X O

      ENTRADA

      A=10,60 m²

OBSERVAÇÃO

    A=22,79 m²

      GARAGEM

 A=48,00m²

ARCONDICIONADO

PLANTA BAIXA

Escala   1:75

06/08

ENDEREÇO DA OBRA:

ESCALA PRANCHA: DESENHO:

DATA:

PRANCHA:

CONTEÚDO:

CLIENTE:

1/75

CONSTRUÇÃO

CALCULO

APROVO PM -

SAÚDE

PROPRIETÁRIO

ARQUITETO

CREA

ARQUITETO

ELÉTRICO

ARCONDICIONADOS

PROJETO EXECUTIVO

SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA

MUNICÍPIO DE MARCO-CE

OBRA:

FOLHA:

A1

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

OBSERVAÇÕES

LEGENDA PONTOS ELÉTRICOS

REFORMA DA UBS DO TRIÂNGULO NO

MUNICÍPIO DE MARCO - CEARÁ

BAIRRO TRIÂNGULO - MARCO-CE

JANEIRO / 2022

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



ODONTOLOGIA

 A=15,55 m²

COPA

A=11,05 m²

WC FEM

A=4,43 m²

WC MASC

A=4,43 m²

ALMOXAR.

A=4,81 m²

ESTERILIZAÇÃO

A=6,00 m²

SALA DE

ESPURGO

A=6,04 m²

PROCEDIMENTO

A=8,78 m²

SALA DE REUNIÃO

        A=13,71 m²

WC A=6,35 m²

CIRCULAÇÃO

  A=10,24 m²

SALA DE VACINAS

       A=10,00 m²

          SALA

       A=8,73 m²

    WC

A=1,70 m²

DEPÓSITO

A=1,70 m²

CONSULTÓRIO

ENFERMAGEM

   A=10,94 m²

     WC

A=2,44 m²

IMUNIZAÇÃO

  A=9,41 m²

WC MASC

A=3,66 m²

WC FEM

A=3,01 m²

SALA DE

ESPERA

A=3,66 m²

COBOGÓ
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C
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O
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      A=44,39 m²

   CIRCULAÇÃO

     A=33,96 m²
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      ENTRADA

      A=10,60 m²
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    A=22,79 m²

      GARAGEM

 A=48,00m²
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Escala   1:75

07/08

ENDEREÇO DA OBRA:

ESCALA PRANCHA: DESENHO:

DATA:

PRANCHA:

CONTEÚDO:

CLIENTE:

1/75

CONSTRUÇÃO

CALCULO

APROVO PM -

SAÚDE

PROPRIETÁRIO

ARQUITETO

CREA

ARQUITETO

HIDROSSANITÁRIO

SANITÁRIO

PROJETO EXECUTIVO

SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA

MUNICÍPIO DE MARCO-CE

OBRA:

FOLHA:

A1

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

B

B

REFORMA DA UBS DO TRIÂNGULO NO

MUNICÍPIO DE MARCO - CEARÁ

BAIRRO TRIÂNGULO - MARCO-CE

JANEIRO / 2022
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ODONTOLOGIA

 A=15,55 m²

COPA

A=11,05 m²

WC FEM

A=4,43 m²

WC MASC

A=4,43 m²

ALMOXAR.

A=4,81 m²

ESTERILIZAÇÃO

A=6,00 m²

SALA DE

ESPURGO

A=6,04 m²

PROCEDIMENTO

A=8,78 m²

SALA DE REUNIÃO

        A=13,71 m²

WC A=6,35 m²

CIRCULAÇÃO

  A=10,24 m²

SALA DE VACINAS

       A=10,00 m²

          SALA

       A=8,73 m²

    WC

A=1,70 m²

DEPÓSITO

A=1,70 m²

CONSULTÓRIO

ENFERMAGEM

   A=10,94 m²

     WC

A=2,44 m²

IMUNIZAÇÃO

  A=9,41 m²

WC MASC

A=3,66 m²

WC FEM

A=3,01 m²

SALA DE

ESPERA

A=3,66 m²
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SALA DE ESPERA

      A=44,39 m²

   CIRCULAÇÃO

     A=33,96 m²
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    A=22,79 m²

      GARAGEM

 A=48,00m²
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Escala   1:75

08/08

ENDEREÇO DA OBRA:

ESCALA PRANCHA: DESENHO:

DATA:

PRANCHA:

CONTEÚDO:

CLIENTE:

1/75

CONSTRUÇÃO

CALCULO

APROVO PM -

SAÚDE

PROPRIETÁRIO

ARQUITETO

CREA

ARQUITETO

HIDROSSANITÁRIO

HIDRÁULICO

PROJETO EXECUTIVO

SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA

MUNICÍPIO DE MARCO-CE

OBRA:

FOLHA:

A1

RESPONSÁVEL TÉCNICO:







REFORMA DA UBS DO TRIÂNGULO NO

MUNICÍPIO DE MARCO - CEARÁ

BAIRRO TRIÂNGULO - MARCO-CE

JANEIRO / 2022
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